&>’ Ccondominio Geral do Bracuhy - CGB

Més/ano: Fevereiro 2022

Resumo mensal da qualidade da agua

Controle de Qualidade da Agua

PARAMETRO

TURBIDEZ (UT)

pH

COR (uH)

CLORO RESIDUAL (mg/l)

COLIMETRIA

Valores méaximos permitidos

agua de superficie VMP = 5,0 UT

Valores recomendados:

entre 6,0 e 9,5

Méaximo de 15 uH

Minimo de 0,2 mg/I|

Coli, total e E, coli

Maximo de 5,0 mg/l

Auséncia em 100ml de amostra]
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Responsavel pelo controle:
Miguel Martinez Valenga Filho
CRQ 03253364



